
אורון גפן
בדיקת מתקניםייעוץ ופיקוחהנדסת חשמל

14/10/2026לכבוד: עיריית נווה הדקלים - אגף החינוך תאריך:

טופס ריכוז נתוני בדיקת חשמל - מוסד חינוך

מבדק במוסדות חינוך - בטיחות ורישוי גן ילדים "כלנית", נווה הדקלים פרטי הנכס הנבדק:

500391274 ת.ז/ח.פ:

לוח חשמל ראשי בגומחה בחזית המבנה, צמוד לכניסה. לוח משנה במטבחון הגן מיקום הלוח/הלוחות:

40×3 אמפר לוח מסוג:

כבל תלת פאזי 10×5 ממ"ר, תת-קרקעי מארון המונה נתוני הכבל:

תקין, 30 מיליאמפר מפסיקי מגן )פחת(:

לא תקין / תקין בדיקת תקינות כיוונון תרמוסטט למינימום:

תיאור
קיים/לא

קיים
הערותסטטוס

תקין חלקיתקייםשלטי יציאה1
שלט היציאה לחצר האחורית אינו נדלק בהפסקת

מתח. יש להחליף סוללה.

לא תקיןלא קייםתאורת חירום בממ"ד2
יש להתקין גוף תאורת חירום בממ"ד ולבדוק

בהפסקת מתח.

תקיןקייםשקע3
בתי התקע שלמים ומקובעים. ליד כיור המטבחון

מותקן בית תקע מוגן מים.

הלוח נעול, נקי ומשולט, ללא חלקים חשופים.תקיןקייםלוח חשמל4

תקין חלקיתקייםחיבורים ותשתיות5
קופסת חיבורים במחסן הגן ללא מכסה. יש

להתקין מכסה ולקבע.

תקיןקייםפחת6
נבדק בלחצן הבדיקה ובמכשיר מדידה. זמן

הניתוק תקין.

חתימת נציג

מיטל בן חיים

מנהלת גן הילדים

בברכה,
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